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1. Вступ
У 80-х роках минулого сторіччя розпочався но-
вий етап розвитку силової електроніки, пов’язаний зі 
створенням потужних повністю керованих напівпро-
відникових приладів (НП), і у першу чергу, двохопера-
ційних GTO-тиристорів (Gate Turn-Off Thyristor), GCT- 
тиристорів (Gate Communicated Turn-Off Thyristor) та 
особливо силових швидкодіючих біполярних транзи-
сторів з ізольованим затвором (БТІЗ) або IGBT-тран-
зисторів (Insulated Gate bipolar Transistor). Високий 
рівень сучасних електронних технологій дав можли-
вість організувати масове виробництво цих приладів 
у вигляді інтегральних модулів компактних конструк-
цій типу IGCT (на базі GCT-тиристорів) і IGBT (на 
базі БТІЗ), які характеризуються високою надійністю 
та доступною ціною. Поєднання силових приладів 
і схем їхнього керування в одному корпусі з різним 
ступенем інтеграції створило сприятливі умови для 
простої реалізації різних законів керування надпо-
тужними електричними потоками [1, 2].
Вищезазначене стало потужним поштовхом до по-
дальшого удосконалення раніше розроблених гібрид-
них і безконтактних силових комутаційних напівпро-
відникових апаратів (НА) постійного струму шляхом 
застосування в їхньому головному колі як ключів нових 
повністю керованих НП. Удосконалені апарати завдяки 
таким експлуатаційним якостям як висока комутаційна 
зносостійкість (до кількох млн. циклів), надвисокий 
рівень швидкодії (до кілька мкс), відсутність високо-
вартісних та малонадійних систем примусової комута-
ції розширені функціональні можливості та зручність 
поєднання з мікропроцесорними пристроями мають 
реальні перспективи стати конкурентоспроможними на 
світовому ринку незважаючи на їх високу вартість [3, 4].
У цих удосконалених НА постійного струму як 
безконтактних [5, 6], так і гібридних [7, 8], комутаційні 
перенапруги як і раніше будуть обумовлені енергією, 
що запасена в індуктивності мережі та навантаження 
в момент комутації. Однак, у зв’язку з тим, що вони ви-
микають кола при значному навантаженні практично 
миттєво, накопичена енергія буде суттєво більшою та 
демпфувати її буде набагато складніше, ніж у раніше 
розроблених апаратах з примусовою ємнісною кому-
тацією напівпровідникового ключа, де комутуючий 
конденсатор разом з основною функцією виконує ще й 
роль обмежувача перенапруг [9].
Тому актуальними є дослідження способів обме-
ження комутаційних перенапруг в зазначених апара-
тах та їх розрахунок. Матеріал представлятиме неод-
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Показано, що в сучасних напівпро-
відникових апаратах постійного стру-
му для обмеження комутаційних пере-
напруг до встановленого рівня доцільно 
запасену в індуктивності мережі енер-
гію розсіювати за допомогою обмежува-
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паралельно увімкнених енергоємних 
варисторах. Розроблена методика роз-
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Показано, что в современных полу-
проводниковых аппаратах постоянного 
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перенапряжений до установленного уров-
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ний, выполненного на последовательно- 
параллельно включенных энергоёмких 
варисторах. Разработана методика 
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Энергосберегающие технологии и оборудование
мінний інтерес для спеціалістів, що працюють у галузі 
електроапаратобудування.
2. Аналіз літературних джерел та постановка проблеми
У НА постійного струму для демпфування комута-
ційних перенапруг, що обумовлені накопиченою енер-
гією в індуктивності мережі і навантаження на момент 
вимикання, практичного застосування знайшли такі 
способи:
– ті, що застосовують імпульсні конденсатори (кон-
денсаторний) [10];
– ті, що застосовують такі ж конденсатори, але 
шунтовані лінійними резисторами (конденсаторно-ре-
зистивний) [10];
– ті, що застосовують енергоємні варистори (вари-
сторний) [11, 12].
В усіх вищезазначених способах для розсіяння 
енергії, накопиченої в індуктивності навантаження, 
традиційно застосовується або зворотний діод, або 
зворотний тиристор (у випадку реверсного виконання 
апарату), які вмикаються паралельно навантаженню 
[13]. Перехідні електромагнітні процеси, що мають міс-
це при цьому, досліджені достатньо докладно [11]. При 
цьому слід зазначити, що через високий рівень енергії, 
накопиченої в індуктивності навантаження в момент 
комутації, інші способи є непридатними через прак-
тичну неможливість їх реалізації (зазвичай, енергія, 
накопичена в індуктивності навантаження, набагато 
перевищує енергію, накопичену в індуктивності мере-
жі) [14]. Тому нижче будемо аналізувати вищезазначе-
ні способи за умови, що необхідно демпфувати тільки 
енергію, накопичену в індуктивності мережі.
Застосування конденсаторів для обмеження ко-
мутаційних перенапруг шляхом переведення енер-
гії, накопиченої в індуктивності мережі в потенційну 
енергію заряджених конденсаторів є класичним спо-
собом, що застосовується в НА постійного струму з 
примусовою ємнісною комутацією основного напівп-
ровідникового ключа НА, виконаного на базі тиристо-
рів [10]. Для одержання допустимого рівня перенапруг 
доводилось застосовувати дуже громіздкі, малонадій-
ні та дорогі спеціальні імпульсні конденсатори, причо-
му з обмеженим температурним робочім діапазоном 
(особливо це стосується імпульсних електролітичних 
конденсаторів). Цей спосіб може бути виправданим у 
випадках, коли в НА вже застосована ємнісна приму-
сова комутація, однак, у сучасних НА, побудованих з 
використанням повністю керованих НП, застосування 
цього способу вже не буде доцільним [15].
Застосування разом із захисними конденсаторами 
лінійних резисторів, увімкнених за спеціальною схе-
мою паралельно цим конденсаторам, дозволило суттє-
во знизити їхню ємність. Оскільки проблеми, пов’язані 
з недоліками спеціальних конденсаторів, але й ще до-
дались складнощі, пов’язані з необхідністю створення 
спеціальних схем комутації лінійних резисторів, що 
забезпечують як вмикання їх в потрібний момент, так 
і їх вимикання [10]. Тому цей спосіб також недоцільно 
застосовувати для зниження комутаційних перена-
пруг у сучасних НА.
Обмежувачі комутаційних перенапруг, виконаних на 
базі двох розглянутих способів, детально проаналізовані 
в [10]. В даній роботі наведені методи їхнього розрахунку 
за умови обмеження комутаційних перенапруг до рівня, 
допустимого для НА постійного струму.
На даний час у зв’язку з розробкою енергоємних ва-
ристорів, що дозволяють в розсіювати енергію у кілька 
сотень кДж за прийнятних габаритів і вартості, створено 
достатньо сприятливі умови для застосування їх у сучас-
них комутаційних НА для розсіювання запасеної енергії 
в індуктивності мережі при вимиканні апарату [11, 16].
Наведений вище критичний аналіз різних способів 
демпфування комутаційних перенапруг у колах сило-
вих комутаційних апаратів постійного струму показав, 
що в комутаційних НА постійного струму, виконаних з 
використанням повністю керованих НП, для обмежень 
перенапруг до рівня, встановленого для цього класу 
апаратів (не більш ном2,5U ) [17], найбільш доцільно 
енергію, запасену в індуктивності навантаження, розсі-
ювати за допомогою обмежувача перенапруг (ОП) ОП1, 
виконаного на основі зворотного діода, увімкненого 
паралельно навантаженню, а енергію, запасену в індук-
тивності мережі – за допомогою ОП2, виконаного на 
енергоємних варисторах, включених на вході апарату. 
У зв’язку з відсутністю методик розрахунку вари-
сторних ОП, що працюють у складі комутаційних НА 
постійного струму з застосуванням повністю керова-
них силових НА, виникає необхідність у детальному 
дослідженні електромагнітних перехідних процесів, 
що мають місце в обмежувачах цих апаратів при ко-
мутації навантаження, з метою розробки методики 
розрахунку параметрів варисторних ОП, що забезпе-
чують зниження комутаційних перенапруг до рівня, 
встановленого для цього класу апаратів.
3. Мета та задачі дослідження
Метою даного дослідження є розробка методики 
розрахунку параметрів обмежувачів перенапруг, вико-
наних на основі енергоємних варисторів при заданому 
рівні комутованих перенапруг в НА постійного стру-
му, виконаних на повністю керованих НП.
Для цього необхідно вирішити наступні задачі:
– провести дослідження перехідних процесів, що 
мають місце у вказаних обмежувачах перенапруг НА, 
постійного струму при комутації навантаження;
– визначити аналітичні вирази для розрахунку 
основних параметрів обмежувачів напруги і створення 
на їх основі інженерної методики розрахунку;
– навести приклади розрахунку параметрів ОП та 
комутаційних перенапруг для найбільш розповсюдже-
них типів НА постійного струму.
4. Дослідження перехідних процесів в обмежувачах 
напруги на напівпровідникових ключах 
напівпровідникових апаратів при комутації навантаження
Еквівалентну схему вмикання ОП в силовому колі 
НА наведено на рис. 1.
Параметри Rе и Lе обираються в режимі гранично-








=  кз e eL L R ,= = τ
  (1)
Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774 3/8 ( 81 ) 2016
де Uном – номінальна напруга мережі; IКЗmax – макси-
мально допустимий струм к. з.; τ  – постійна часу кола 
короткого замикання (τ=0,01 с) [17].
Рис. 1. Еквівалентна схема вмикання обмежувачів 
перенапруг (НК – напівпровідниковий ключ на повністю 
керованих приладах, К – механічний ключ, присутній 
тільки в гібридних апаратах, LH, RH – індуктивність 
та активний опір навантаження, Lе і Rе – еквівалентні 
індуктивність і активний опір мережі)
Паралельно ОП1 у цій схемі підключений кон-
денсатор С, який обмежує швидкість зростання ко-
мутаційної перенапруги на НП НК у момент розриву 
струму навантаження. Величина ємності цього кон-












де Iком – максимально допустимий комутований струм 
апарату, наприклад для контактора та сучасного швид-
кодіючого вимикача (як правило Iком=4Iном.р ком ном.рI 4I= ) 








   – максимально допустима 
швидкість зростання напруги на СНП.
Параметри варисторів, застосованих в ОП1 повин-


















де tст – тривалість струму варистора; Iст.доп, tдоп – допу-
стимі амплітуда й тривалість імпульсу струму варисто-
ра, при яких його енергія стW  не перевищує допустиму 
Wст.доп; Wст.max – максимальна енергія, яка виділяється 
у варисторі; Iст.max – максимальний струм варистора; 
Uкл – класифікаційна напруга варистора.
Для реальних параметрів контуру комутації НА 
постійного струму величини Iст і Wст можуть значно 
перевищити допустимі Iст.доп і Wст.доп. Наприклад, для 
контактора на Iном=630 А, максимальний комутований 
струм Iком у колі в режимі рідкісних комутацій дорів-
нює 4Iном.р, тому при Iном.р=0,6Iном, Lе=0,5 мГн, запасена 
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же час, як у варисторів серії СН2-2 Wст.доп≤150 Дж, а у 
ВС2-2 Wст.доп=350 Дж [3].
Тому для збільшення допустимої енергії ОП1 авто-
ри пропонують ОП з послідовно-паралельним з’єднан-
ням варисторів, який наведено на рис. 2.
Такий ОП містить n паралельних гілок, кожна з 
яких складається з m послідовно з’єднаних варисторів 
RU1-RUm і одного баластного резистора Rб, який ви-
рівнює струми в паралельних вітках.
                            а                                               б
в
Рис. 2. Обмежувач перенапруг:  
а – схема з паралельно-послідовним з’єднанням 
варисторів, б – розрахункова схема заміщення контуру 
комутації з ОП, в – діаграма її роботи
Розрахунок максимальної енергії, що виділяється 
в одному варисторі ОП на рис. 2, а, виконується для 
граничного випадку нерівномірності струморозподілу 
в паралельних вітках, якому відповідає встановлення 
в n-ой вітці елементів з мінімальними значеннями па-
раметрів, а в решті віток – з максимальними.
При цьому струм в n-ой вітці буде максимальним, а 
струми в решті віток будуть мінімальні. Очевидно, що і 
енергія, яка виділяється в одному варисторі, пропорцій-
на квадрату струму, буде максимальною для варистора, 
встановленого в n-ой вітці з максимальним струмом.
Розрахункова схема заміщення контуру комутації 
з ОП1 (рис. 2, а), який має заданий розподіл струму, на 
стадії обмеження перенапруги має вигляд (без ураху-
вання струму конденсатора C ОП1, який через малу 
величину його ємності практично не впливає на розпо-
діл струму в ОП1), наведений на рис. 2, б, де Le – еквіва-
лентна індуктивність контуру комутації (Le=LКЗ; Rе≈0); 
Rеmax=mRдmax+Rбmax, Uеmax=mUст.max – еквівалентні мак-
симальні опори і напруги (n-1)-ої вітки з мінімальними 
струмами iст.min; Rеmin=mRдmin+Rбmin, Uеmin=mUст.min – екві- 
валентні мінімальні опори й напруги стабілізації n-ой 
вітки з максимальними струмами iст.max; Rдmax, Rдmin – мак-
симальний і мінімальний динамічні опори варисторів; 
Uст.max, Uст.min – максимальна і мінімальна напруга ста-
білізації варисторів; Rбmax, Rбmin – максимальний і міні-
мальний опори баластного резистора; К1 – ключ, який 
імітує роботу ОП1 (вимикає вітки зі струмами iст.min при 
спаданні напруги на ОП1 uоп нижче Uе max).
Умовою перетікання струму в ОП є зростання 
напруги uоп до величини Uеmin, а умовою замкненого 
стану ключа К1 і протікання струму у всіх n вітках є 
виконання нерівності




Энергосберегающие технологии и оборудование
Досвід експлуатації варисторів СН2-2 при розсіюван-
ні в них великої енергії показав, що значення Uст варис-
тора доцільно вибирати за його ВАХ при струмі i1,0=1 А, а 









де UВ100 – напруга на варисторі при струмі i100=100 А.
Тоді напруга на варисторі UВ визначається з виразу 
UВ=Uст+IBRд.
5. Визначення аналітичних виразів для розрахунку 
основних параметрів ОП і створення на їх основі 
інженерної методики розрахунку
При виконанні нерівності (3) процес, який протікає 
в схемі заміщення (рис. 2, а, з.к0 t t≤ ≤ ) із замкнутим 
ключем К1 в інтервалі часу з.к0 t t≤ ≤  (рис. 2, в) опису-
ється системою рівнянь [18]
                                           опe
оп emin ст.max emin emax ст.min emax
ст.max ст.min
di
E L u ,
dt
u U i R U i R ,
i i (n 1)i ,
 = +

= + = +
 = + −

  (5)
де uоп – напруга на обмежувачі перенапруг; Е=kUном – 
максимально допустима ЕДС мережі (k=1,1).
Нижче наведений розрахунок параметрів захисно-
го кола.
Розв’язок з начальними умовами i(0)=Iком:
ст.min ст.max н.бi i I ,= ρ −
ст.max н.бi [1 (n 1)]i (n 1)I ,= + ρ − − −
з.к
t
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В інтервалі часу з.к0 t t≤ ≤  (рис. 2, в) ключ К1 у схе-
мі заміщення розімкнутий и струм i спадає до нуля. 
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Час розімкненого стану ключа К1 знайдёмо з 





t ln 1 .
I
 
= τ + ρ 
  (9)
Час протікання струму через ОП
сп з.к р.кt t t .= +   (10)
Максимальна енергія Wст.max, що виділяється в од-
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Максимальна енергія Wбmax, що виділяється в ба-
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Мінімальна енергія Wст.min, що виділяється в варис-










W (Ae I ) I
U R (Ae I ) dt.
− τ
− τ
 = − ⋅ρ − ×  
 × + ⋅ −  
∫  
(13)
На основі одержаних вище виразів пропонується 
наступна інженерна методика розрахунку:
1. Заздалегідь вибирається тип варистора, який 
використовується в ОП, основні параметри якого від-
повідають обмеженням (3), а також за допомогою ви-
разу (2) визначаємо величину ємності конденсатора, 
який шунтує ОП.




3. За  допомогою  виразу  (7)  визначаємо  Iст.max≤Iст.доп 
(для варистора СН2-2 Iст.доп≤120 А, Wст.доп≤150 Дж).
4. За  допомогою  виразу  (6)  по  відомих  Iст.max  і  Iком 
знаходимо  кількість  паралельно  увімкнених  варисто-
рів n, при цьому n округляється у бік більшого цілого 
числа. Уточнюємо Iст.max і Uвmax.




7. Якщо  хоча  б  один  з  параметрів  варистора  не  за-
довольняє  прийнятим  обмеженням,  розрахунок  пов-
торюється до тих пір, поки всі параметри варистора не 
задовольнятимуть вказаним обмеженням (3) і (7).
Нижче  наводяться  результати  розрахунків  вари-
сторного  ОП  і  комутаційних  перенапруг,  виконаних 
за розробленою методикою для випадку застосування 
вказаного  ОП  в  гібридних  контакторах  постійного 
струму на напругу 220 В, що є найбільш розповсюдже-
ними силовими комутаційними НА.








Аналіз  розрахункових  параметрів,  наведених  у 
табл. 1,  показує,  що  застосування  недорогих  і  мало-
габаритних енергоємних варисторів типу СН2-2 при 
створенні ОП дозволяє обмежити рівень комутацій-
них  перенапруг  до  рівня  нижче  2,5Uном  при  кому-
тації  гібридними  контакторами  постійного  струму 
граничних струмів, які дорівнюють 4Iном.р. При цьо-
му  навіть  у  самому  навантаженому  (за  дією  на  ОП 
запасеної енергії в мережі) контакторі на Iном=630 А 






му  гібридному  контакторі  КП81-39  (Iном=630 А)  його 
резистивно-ємнісний  ОП  складається  з  14 паралель-
но  увімкнених  конденсаторів  типу  К75-17  (1000  В, 









є  варистори  типів  SKP6,5.110СА  і  BYZ50A22.50K39 
фірми  «Semicron».  Оскільки  вони  розраховані  на 




6. Аналіз результатів дослідження комутаційних 
перенапруг в силових НА постійного струму
Основною  перевагою  проведених  досліджень  є  те, 
що  в  результаті  було  розроблену  інженерну  методику 
розрахунку  параметрів  варисторних  обмежувачів  пе-
ренапруг  гібридних  і  безконтактних  НА  постійного 
струму  при  заданому  для  цього  класу  апаратів  рівні 
допустимих  перенапруг.  Слід  також  зазначити,  що  ре-
зультати цього дослідження разом з приведеними рані-
ше  дослідженнями  теплового  режиму  силових  кіл,  що 
працюють  в  НА  [19],  дозволяють  з  високою  точністю  і 
невеликими витратами часу вибирати повністю керова-
ні НП за струмом і за напругою в процесі проектування 








ливість  продовження  своїх  досліджень  стосовно  цього 
питання з метою виключення вказаного недоліку.
Таблиця 1






















100 3 103,60 0,32 2,22 3,71 6,94 1,0
0,68
160 5 105,32 0,50 2,23 6,33 11,56 1,6
250 7 117,21 0,75 2,30 11,38 19,43 2,2
400 12 113,37 1,20 2,07 17,90 30,97 3,0





Энергосберегающие технологии и оборудование
Практичні рекомендації, які випливають з резуль-
татів даного дослідження, та методики розрахунку 
застосовуються на ЗАТ «ЕНАС» (м. Харків, Україна) 
при модернізації гібридних контакторів постійного 
струму серії КП81 з метою суттєвого зниження габари-
тів і вартості. Дана робота проходить стадію розробки 
конструкторської документації. 
7. Висновки
1. Показано, що запропонований ОП з послідовно- 
паралельно увімкненими варисторами є високонадій-
ним пристроєм, який ефективно забезпечує обмеження 
комутаційних перенапруг у колах силових НА постій-
ного струму до рівня нижче 2,5Uном, і істотно переви-
щує за масогабаритними і вартісними показниками 
раніше застосовані в напівпровідникових контакторах 
резистивно-ємнісні обмежувачі перенапруг. Крім того, 
вони дозволяють знизити клас повністю керованих 
СНП, вживаних у НК напівпровідникових апаратів на 
напругу 220 В, з 10-го, що було раніше, до 6-го.
2. Розроблено інженерну методику розрахунку па-
раметрів ОП з послідовно-паралельно увімкненими 
варисторами, при цьому, на відміну від раніше дослі-
джених випадків, в розрахунку розглядається тільки 
найгірший випадок розподілення варисторів по вітках 
з різними відхиленнями їх параметрів від номіналь-
них. Це дозволяє шляхом достатньо простих розра-
хунків створювати ОП, що забезпечує придатний рі-
вень комутаційних перенапруг НА постійного струму 
в різних режимах роботи, що робить її доступною для 
широкого кола спеціалістів.
3. Розроблена методика розрахунку окрім зазначе-
ного вище може знайти використання у розрахунках 
перенапруг на повністю керованих СНП, що працю-
ють в імпульсному режимі у складі пристроїв силової 
електроніки.
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